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五、岸电箱

复述岸电箱的组成；

分析交流船舶接岸电时的注意事项；
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岸电箱与主配电板之间，应设有足够容量的固

定电缆。

在主配电板上的岸电接线，应装有指示灯，以

指示外来电源的电缆是否已经带电。
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(1)检查岸电电力系统参数（电制、电压和频率）是

否与本船电网参数一致。

(2)检查岸电相序与船上电网相序是否一致。一般船

上的岸电箱内均有相序指示灯或逆序继电器，当显

示相序正确时才能接岸电。

交流船舶接岸电时，还应注意如下各项：
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(3)接通岸电后，不允许再起动船上主发电机或使

应急发电机合闸向电网供电，因此主配电板均设

有与岸电的互锁保护，使两者不可能同时合闸。

(4)若岸电为三相四线制时，应将船体与岸上接地

装置相连，然后接岸电。
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对某些特别重要的负载，如舵机.航行灯等可采
用：____
A. 应急电源直接供电
B. 小应急电源直接供电
C. 主电源直接供电
D. 由两路馈电线供电

D


